
PCS200 系统编程实操试题

示例：通过 CO传感器数值，联动地下室排风机组启停控制。

分析：地下室排风机组硬点点位有：运行(DI)、故障(DI)、就地/远程(DI)、启停(DO)；
CO传感器硬点点位：CO浓度(AI)；

控制逻辑：排风机组存在手动和自动两种模式，手动模式下，通过启停点位对排风机组

进行启停控制；自动模式下，根据 CO浓度进行联动控制，在这个过程中，为了避免排风机

组频繁启停，需要对 CO浓度设置一个死区区间。

地下室 CO浓度标准<=20ppm。

实操考试：1、用 ST语言编写，通过液位传感器读数，联动水泵启停控制。（需包含手自动

模式）。

2、利用 TON 功能块，间隔 30S对风机进行启停控制，当风机出现故障信号时或在本地状

态下，间隔启停不生效。
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